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Kokkolan Vesi; V1 syyskuu
23.9.2026 09:41 - 23.9.2026 12:18
/ KVVY Tutkimus Oy 23.9.2026

Naytenumero Naytteen nimi / Kuvaus
26TV14412 KPKS kantiini / keittid
26TV14413 Kaustarin paivakoti
26TV14414 Ojan kylakeskus, keittio
Maaritys Menetelman Yksikko 26TV14412 26TV14413 26TV14414 Rajat
tunnus
Lampatila °C 7,6 11,2 11,1
Esikasittely * Tehty
ICP-analytiikka
Mangaani LA76* pg/l <1 <1 <1 <50 (1)
Rauta LA76* Hg/l 25 39 66 <200 (t)
Ammoniumtyppi LA131* pg/l NH4-N 19 <5
Nitriittityppi LA129* g/l NO2-N 6,1 <2
pH LA147* 8,6 8,5 8,4 6,5-9,5 (1)
Sameus LA145* FNU 0,28 0,35 0,34 ei epatavallisia
muutoksia
Sahkonjohtavuus LA146* puS/cm 208 206 207 <2500 (t)
Variluku LA133* mg/l Pt <5 <5 <5 ei epatavallisia
muutoksia
Ammonium LA131* mg/l NH4 0,035 0,025 < 0,007 <0,50 (t)
Nitriitti NO2 LA129* mg/l NO2 <0,007 0,020 <0,007 <0,50 (v)
Haju LA356 Ei todettu Ei todettu Ei todettu ei epatavallisia
muutoksia
Maku LA334 Ei todettu Ei todettu Ei todettu ei epatavallisia
muutoksia
Escherichia coli LA604* MPN/100ml 0 0 0 0 (v)
Heterotrofinen LA600* pmy/ml 1 0 3 ei epatavallisia
pesakeluku 22°C muutoksia
Koliformiset LA604* MPN/100ml 0 0 0 0 (v)
bakteerit
Suolistoperaiset LA603* pmy/100 ml 0 0 0 0 (v)
enterokokit
STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite
* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.
Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi jyvaskyla@kvvy.fi
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LAUSUNTO 26TV14412-26TV14414:
Vesinayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
(STM asetus 1352/2015).

KVVY Tutkimus Oy
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MENETELMAVITTEET

LA129 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA131 Sisainen menetelma KVVY LA131: Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of
ammonia

CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla

Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia in sea and estuarine waters
by direct segmented flow analysis, Marine Chemistry, vol 57(3-4), 265-275, 1997

LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016

LA146 SFS-EN 27888:1994

LA147 SFS 3021:1979

LA334 Aistinvarainen (1 hld)

LA356 Aistinvarainen (1 hlo)

LA600 SFS-EN ISO 6222:1999

LA603 SFS-EN ISO 7899-2:2000

LAB04 SFS-EN ISO 9308-2:2014

LA76 SFS-EN ISO 11885:2009

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi jyvaskyla@kvvy.fi
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MITTAUSEPAVARMUUDET
Médritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Esikasittely ICP-analytiikka* 26TV14412 24.9.2026 A
Mangaani* 26TV14412 24.9.2026 A
26TV14413 24.9.2026 A
26TV14414 24.9.2026 A
Rauta* 26TV14412 4 g/l 24.9.2026 A
26TV14413 15 % 24.9.2026 A
26TV14414 15 % 24.9.2026 A
Ammoniumtyppi* 26TV14413 15 % 24.9.2026 A
26TV14414 24.9.2026 A
Nitriittityppi* 26TV14413 15 % 24.9.2026 A
26TV14414 24.9.2026 A
pH* 26TV14412 0,2 24.9.2026 A
26TV14413 0,2 24.9.2026 A
26TV14414 0,2 24.9.2026 A
Sameus* 26TV14412 0,2 24.9.2026 A
26TV14413 0,2 25.9.2026 A
26TV14414 0,2 25.9.2026 A
Sahkdnjohtavuus* 26TV14412 5% 24.9.2026 A
26TV14413 5% 24.9.2026 A
26TV14414 5% 24.9.2026 A
Variluku* 26TV14412 24.9.2026 A
26TV14413 24.9.2026 A
26TV14414 24.9.2026 A
Ammonium* 26TV14412 15 % 24.9.2026 A
26TV14413 15 % 24.9.2026 A
26TV14414 0,003 24.9.2026 A
Nitriitti NO2* 26TV14412 24.9.2026 A
26TV14413 15 % 24.9.2026 A
26TV14414 24.9.2026 A
Haju 26TV14412 24.9.2026 B
26TV14413 24.9.2026 B
26TV14414 24.9.2026 B
Maku 26TV14412 24.9.2026 B
26TV14413 24.9.2026 B
26TV14414 24.9.2026 B
Escherichia coli* 26TV14412 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
26TV14413 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
26TV14414 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 26TV14412 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
26TV14413 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi jyvaskyla@kvvy.fi
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Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 26TV14414 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
Koliformiset bakteerit* 26TV14412 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
26TV14413 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
26TV14414 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
Suolistoperaiset enterokokit* 26TV14412 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
26TV14413 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
26TV14414 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
A KVVY Tutkimus Oy / Tampere
B KVVY Tutkimus Oy / Vaasa

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi

Jyvaskyla
Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi
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KOS T064 (EN ISO/IEC 17025)

Projektin nimi Kokkolan Vesi; Kayttotarkkailu R1+R2,L1+L2,S1+S2
Naytteet otettu 23.9.2026 11:27 - 23.9.2026 11:53

Naytteen ottaja / KVVY Tutkimus Oy

Naytteet saapuneet 23.9.2026

Néaytenumero Naytteen nimi / Kuvaus

26TV14416 RV Patamaki

26TV14417 Lahteva vesi

26TV14418 Surbrunn

26TV14419 RV Saarikangas

Maaritys Menetelméan Yksikko 26TV14416 26TV14418 26TV14419 Rajat
tunnus

Lampdtila °C 6,2 11,2 6,4

Esikasittely * Tehty Tehty

ICP-analytiikka

Nikkeli LA116* pg/l 51 2,7 <0,5

Alumiini LA76* pg/l 20 11 73

Kalsium LA76* mg/| 12 59

Magnesium LA76* mg/| 6,1 2,6

Mangaani LA76* pg/l 650 21 360

Rauta LA76* pg/l 14000 110 24000

Kovuus LA136* mmol/| 0,54 0,25

(laskennallinen Ca

ja Mg)

Alkaliniteetti LA16* mmol/| 0,65 0,58

Ammoniumtyppi LA131* pg/l NH4-N 140

Fosfaattifosfori LA132* pg/l PO4-P 510 <2 220

Kemiallinen LA144* mg/l 02 3.4 13

hapenkulutus,

COD(Mn)

pH LA147* 6,7 6,5 6,4

Sahkonjohtavuus LA146* mS/m 24,7 9,9 12,1

Variluku LA133* mg/l Pt 210 5,1 260

Vapaa hiilidioksidi LA35 mg/| 30 1,9 45

Kloridi LA110 mg/| 22 6,0 2,8

Sulfaatti LA110* mg/| 51 28 27

Ammonium LA131* mg/l NH4 0,32 < 0,007 0,18

Nitraatti LAO5* mg/l NO3 0,04

Fosfaatti LA132 mg/l PO4 1,6 <0,0061 0,67

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi jyvaskyla@kvvy.fi
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Maaritys Menetelman Yksikko 26TV14416 26TV14418 26TV14419 Rajat
tunnus
Escherichia coli LA604* MPN/100ml 0 0
Heterotrofinen LA600* pmy/ml 2 9
pesakeluku 22°C
Koliformiset LA604* MPN/100ml 0 0
bakteerit
Maaritys Menetelman Yksikko 26TV14417 Rajat
tunnus

Lampatila °C 6,7
Esikasittely * Tehty
ICP-analytiikka
Nikkeli LA116* pa/l 0,61 <20 (v)
Alumiini LA76* pg/l 14 <200 (t)
Kalsium LA76* mg/l 17
Magnesium LA76* mg/| 4.8
Mangaani LA76* pa/l <1 <50 (t)
Natrium LA76* mg/l 13 <200 ()
Rauta LA76* pg/l 39 <200 (t)
Kovuus LA136* mmol/I 0,62
(laskennallinen Ca
ja Mg)
Alkaliniteetti LA16* mmol/I 0,53
Happi LA142* mg/l 11,4
Happikyllastys LA142 % 93
pH LA147* 8,4 6,5-9,5 (1)
Sahkodnjohtavuus LA146* puS/cm 202 <2500 (t)
Variluku LA133* mg/l Pt <5 ei epatavallisia

muutoksia
Kloridi LA110* mg/| 15 <250 ()
Sulfaatti LA110* mg/l 44 <250 (t)
Ammonium LA131* mg/l NH4 0,024 <0,50 (t)
Nitriitti NO2 LA129* mg/l NO2 <0,007 <0,50 (v)
Nitraatti LAO5* mg/l NO3 0,95 <50 (v)
Kloori, kokonainen LA425* mg/| 0,11
Kloori, vapaa LA425* mg/l <0,05
Kloori, maarityksen  LA425 klo 15:05
kellonaika
Escherichia coli LA604* MPN/100ml 0 0 (v)
Heterotrofinen LA600* pmy/ml 1 ei epatavallisia
pesakeluku 22°C muutoksia
Koliformiset LA604* MPN/100ml 0 0 (v)
bakteerit
STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite
LAUSUNTO 26TV14417: Vesinayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja

laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).
* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.
Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla

Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi jyvaskyla@kvvy.fi



TESTAUSSELOSTE

kV\Iy | TuTKIMUS 10KOKKOLA/76

KVVY Tutkimus Oy

1.10.2026
3(6)

Digitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi

@ Date: 2026.10.01 08:40:30 +03:00
Reason: InnoLIMS pdf sign

MENETELMAVIITTEET

LAO5 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA110 SFS-EN ISO 10304-1:2009

LA116 SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja SFS-EN ISO 17294-2: 2023

LA129 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA131 Sisdinen menetelma KVVY LA131: Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of
ammonia
CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla
Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia in sea and estuarine waters
by direct segmented flow analysis, Marine Chemistry, vol 57(3-4), 265-275, 1997

LA132 ISO 15681-2:2018

LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori

LA136 Sis. menetelma LA136, ICP-OES ja ICP-MS

LA142 SFS-EN 25813:1993

LA144 SFS 3036:1981, muunneltu CFA-analysaattori

LA146 SFS-EN 27888:1994

LA147 SFS 3021:1979

LA16 SFS-EN ISO 9963-1:1996, kansallinen lisadys

LA35 SFS 3005 (1981)

LA425 SFS-EN ISO 7393- 2:2018

LA600 SFS-EN ISO 6222:1999

LAB04 SFS-EN ISO 9308-2:2014

LA76 SFS-EN ISO 11885:2009

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori

Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa

Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020

laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi

raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi

Jyvaskyla
Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi
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MITTAUSEPAVARMUUDET
Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Esikasittely ICP-analytiikka* 26TV14416 24.9.2026 A
26TV14417 24.9.2026 A
26TV14418 24.9.2026 A
Nikkeli* 26TV14416 15 % 29.9.2026 A
26TV14417 15 % 29.9.2026 A
26TV14418 15 % 29.9.2026 A
26TV14419 29.9.2026 A
Alumiini* 26TV14416 3 g/l 24.9.2026 A
26TV14417 3 ug/l 24.9.2026 A
26TV14418 3 g/l 24.9.2026 A
26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Kalsium* 26TV14416 10 % 24.9.2026 A
26TV14417 10 % 24.9.2026 A
26TV14419 10 % 24.9.2026 A
Magnesium* 26TV14416 10 % 24.9.2026 A
26TV14417 10 % 24.9.2026 A
26TV14419 10 % 24.9.2026 A
Mangaani* 26TV14416 15 % 24.9.2026 A
26TV14417 24.9.2026 A
26TV14418 15 % 24.9.2026 A
26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Natrium* 26TV14417 10 % 24.9.2026 A
Rauta* 26TV14416 15 % 24.9.2026 A
26TV14417 15 % 24.9.2026 A
26TV14418 15 % 24.9.2026 A
26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)* 26TV14416 21 % 25.9.2026 A
26TV14417 21 % 25.9.2026 A
26TV14419 21 % 25.9.2026 A
Alkaliniteetti* 26TV14416 10 % 24.9.2026 A
26TV14417 10 % 24.9.2026 A
26TV14419 10 % 24.9.2026 A
Ammoniumtyppi* 26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Fosfaattifosfori* 26TV14416 15 % 24.9.2026 A
26TV14418 24.9.2026 A
26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Happi* 26TV14417 10 % 24.9.2026 A
Happikyllastys 26TV14417 10 % 24.9.2026 A
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)* 26TV14416 0,4 24.9.2026 A
26TV14419 10 % 24.9.2026 A
pH* 26TV14416 0,2 24.9.2026 A
26TV14417 0,2 24.9.2026 A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi jyvaskyla@kvvy.fi
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Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
pH* 26TV14418 0,2 24.9.2026 A
26TV14419 0,2 24.9.2026 A
Sahkdnjohtavuus*® 26TV14416 5% 24.9.2026 A
26TV14417 5% 24.9.2026 A
26TV14418 5% 24.9.2026 A
26TV14419 5% 24.9.2026 A
Variluku* 26TV14416 15 % 24.9.2026 A
26TV14417 24.9.2026 A
26TV14418 2 24.9.2026 A
26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Vapaa hiilidioksidi 26TV14416 20 % 24.9.2026 A
26TV14418 0,3 24.9.2026 A
26TV14419 20 % 24.9.2026 A
Kloridi 26TV14416 10 % 24.9.2026 A
Kloridi* 26TV14417 10 % 24.9.2026 A
Kloridi 26TV14418 10 % 24.9.2026 A
26TV14419 10 % 24.9.2026 A
Sulfaatti* 26TV14416 10 % 24.9.2026 A
26TV14417 10 % 24.9.2026 A
26TV14418 10 % 24.9.2026 A
26TV14419 10 % 24.9.2026 A
Ammonium* 26TV14416 15 % 24.9.2026 A
26TV14417 15 % 24.9.2026 A
26TV14418 0,003 24.9.2026 A
26TV14419 15 % 24.9.2026 A
Nitriitti NO2* 26TV14417 24.9.2026 A
Nitraatti* 26TV14417 15 % 24.9.2026 A
26TV14418 0,009 24.9.2026 A
Fosfaatti 26TV14416 24.9.2026 A
26TV14418 24.9.2026 A
26TV14419 24.9.2026 A
Kloori, kokonainen* 26TV14417 20 % 23.9.2026 B
Kloori, vapaa* 26TV14417 23.9.2026 B
Kloori, maarityksen kellonaika 26TV14417 23.9.2026 B
Escherichia coli* 26TV14416 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
26TV14417 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
26TV14419 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 26TV14416 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
26TV14417 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
26TV14419 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
Koliformiset bakteerit* 26TV14416 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere
Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori
Puh. 03 246 1277
porilab@kvvyfi

Rauma
Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy fi

Hameenlinna
Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvyfi

Sastamala
Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvyfi

Vaasa
Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvyfi

Jyvaskyla
Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi
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Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Koliformiset bakteerit* 26TV14417 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettaessa
26TV14419 Mittausepavarmuus 23.9.2026 B
pyydettdessa
A KVVY Tutkimus Oy / Tampere
B KVVY Tutkimus Oy / Vaasa

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettédessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020
laboratorio@kvvy.fi  porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy fi tavastlab@kvvyfi sastalab@kvvyfi botnialab@kvvyfi

Jyvaskyla
Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi
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